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Sténové ventilatory pro odvétrani

m Tvorbé vybu$né atmosféry z hoflavych kapalin mGze byt zabranéno pomoci odsavani.

m  Tak bude z mista vzniku smés vzduch - plyn pomoci sténového ventilatoru DZQ ... E Ex e odsavana.

@® Venkovni mfizka MLA nebo MLZ

® Vybusna atmosféra

® Ventilator EZQ ... EExe nebo DZQ ... EEx e

Provétravani v dobijeci stanici

V dobijecich stanicich vznika pfi nabijeni ¢lank( vodik, ktery se hromadi u stropu. Zarover se u olovénych baterii tvofi pary kyseliny sirové u
podlahy. Oboji musi byt odsavano.

Z tohoto duvodu musi byt zfizen odvétravaci systém s odvodnimi otvory u podlahy i u stropu. Nebo vzduch odsavan pfimo sténovymi
ventildtory EZQ ... E Ex e nebo DZQ ... EEx e.

PFivodni vzduch bude zaveden pomoci separatniho vétraciho systému na protéjsi strané nabijeci stanice. Pokud je to mozné, nabizi se

nejjednodussi feSeni vhanét vnéjsi vzduch pomoci ventilatori EZQ... E Ex e nebo DZQ ... E Ex e.
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@ Privodni ventilator EZQ 20 EExe/DZQ ... EExe

@ Baterie v nabijecich stanicich

® Vybusna atmosféra (vodik)

@ Pary kyseliny sirové

® Odvétravaci ventilator EZQ 20 E Ex e / DZQ ... E Ex e pro odsavani vodiku

® Odvétravaci ventilator EZQ 20 E Ex e / DZQ ... E Ex e pro odsavani par kyseliny sirové

Instalace s prodluzovaci trubkou

m Konickou dyzu ventilatoru lehkym tlakem zasunout do prodluzovaci trubky VH.
m  Ventilator spole¢né s prodluZovaci trubkou zasunout do otvoru ve sténé.
m Zbylou €ast prostupu omitnout nebo vlozit dalsi prodluzovaci trubku odpovidajici délky.

m Pozor: prodluzovaci trubku na strané ventilatoru nelicovat s omitkou, nelze pak pfipevnit ventilator ke sténé.
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@ Ventilator

® Venkovni sténa

® Uzaviraci klapka AS, naporova
@ Prodluzovaci trubka VH

® Uzaviraci klapka RS, el. nebo rué¢ni ovladani

Instalace do tenkych stén

m  Meziramecek, viz doporucené pfisluSenstvi: Pfipevnéni k ventilatoru pomoci pfilozenych uhelnikad.

@® Ventilator
@ Meziramecek
® Uzaviraci klapka AS, naporova

@ Venkovni sténa
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